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ZAPYTANIE OFERTOWE
- SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiajgcego

Wyisze Seminarium Duchowne Diecezji Koszalirisko — Kofobrzeskiej w Koszalinie
(zwane dalej WSD)

z siedzibg ul. Seminaryjna 2; 75-817 Koszalin

NIP: 6691886876, REGON: 040035208

reprezentowane przez Rektora —ks. Wojciecha Wéjtowicza.

Osoba odpowiedzialna za procedure przedmiotu szacowania wartosci zaméwienia:
Piotr Ostrowski, tel. 601 80 80 22, e-mail: wsd@europrojekty.com
Godziny pracy 8:00 - 15:00 (poniedz.-pigtek)

2. Opis przedmiotu zamdwienia*

a/ Przedmiotem szacowania warto$ci zamOwienia jest realizacja projektu pn: ,Budowa
instalacji odnawialnych Zrédet energii dla Wyzszego Seminarium Duchownego w
Koszalinie”, zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-B157/17 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 0§ priorytetowa |l Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 Zwigkszenie
wykorzystania odnawialnych zrédet.

Realizacja projektu dotyczy zaprojektowania, dostarczenia, wybudowania i przytaczenia
systemu instalacji odnawialnych zrédet energii ztozonych z instalacji fotowoltaicznych i pomp
ciepta.
Kod CPV: 45000000-7
Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane
Kategoria ogtoszenia: Roboty budowlane
Podkategoria ogtoszenia: Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamowienia:
09331200-0: Stoneczne moduty fotoelektryczne
09332000-5 : instalacje stoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5: Tablice rozdzielcze
45311100-2: Linie zasilajgce wewnegtrzne
45311100-1: Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

42511110-5 : Pompy grzewcze
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b/ Cel zamdwienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartosci zamoéwienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez
nie jest ogloszeniem o zamdwieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020" i stuzy
wytacznie oszacowaniu wartosci zamodwienia w postepowaniu konkurencyjnym na
kompleksowe zaprojektowanie, dostarczenie, wybudowanie i przytaczenie systemu instalacji
odnawialnych Zrédet energii ztozonych z instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepta
zainstalowanych na terenie nieruchomosci zabudowanej WSD (dziatka nr 17/2)
zlokalizowanej w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2, Wojewddztwo Zachodniopomorskie,
w ramach dwéch dziatan:

Dziatanie 1. Montaz instalacji fotowoltaicznej (PV) oraz pompy ciepta (PC) — budynek auli
WSD.

Zadanie obejmuje montaz instalacji PV na dachu budynku wraz z podtaczeniem do instalacji
elektrycznej oraz montaz pompy ciepta w budynku wraz z podigczeniem do systemu
grzewczego (cieptej wody uzytkowej).

Moc PV : 39,73 kWp.

Moc PC : 29,30 kW.

Dziatanie 2. Montaz instalacji fotowoltaiczne (PV) oraz pompy ciepta (PC) — budynek
edukacyjno-sportowo-administracyjny WSD.

Zadanie obejmuje montaz instalacji PV na dachu budynku wraz z podtaczeniem do instalacji
elektrycznej oraz montaz pompy ciepta w budynku wraz z podtaczeniem do systemu
grzewczego (cieptej wody uzytkowej).

Moc PV : 23,49 kWp.

Moc PC: 20,30 kW.

Etapy zamdwienia dotyczace przedmiotu zamdwienia:

1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta — budynek auli WSD.

2. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta — budynek edukacyjno-
sportowo-administracyjny WSD.

3. Dostarczenie i montaz (budowa) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta wraz z
przytaczeniem- do istniejacej instalacji elektrycznej/instalacji cieptej wody - budynek
auli WSD.

4. Dostarczenie i montaz (budowa) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta wraz z
przytaczeniem- do istniejgcej instalacji elektrycznej/instalacji cieptej wody - budynek
edukacyjno-sportowo-administracyjny WSD.

5. Przylaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

Zakres prac dotyczacych przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegélnosci:
~ przygotowanie pokrycia dachowego pod instalacje fotowoltaiczng;
- naniesienie na dach charakterystycznych punktéw zgodnie z projektem;
- wywiercenie otwordéw w pokryciu dachowym;
- zamontowanie na dachu konstrukcji wsporczej pod panele;
- zamontowanie paneli fotowoltaicznych;
- zamontowanie klamer zabezpieczajacych panele;
www.mapadotacji.gov.pl
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- wykonanie potaczen elektrycznych miedzy modutami;

- montaz optymalizatoréw;

- wykonanie tras kablowych miedzy instalacjg paneli a miejscem zamontowania
inwertera;

- wykonanie potaczen miedzy panelami a falownikiem;

- zamontowanie skrzynki zabezpieczajycej inwerter;

- montaz okablowania po stronie AC;

- podiaczenie inwertera do sieci wewngtrznej budynkéw;

- ustawienia konfigurujace;

~ pomiary obliczeniowe instalacji fotowoltaicznej;

~ montaz pomp ciepta i podfaczenie ich do wewnetrznego systemu cieptowniczego
budynkéw;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Materialy:
- moduty PV,
- optymalizatory mocy,
- konstrukcja wsporcza pod panele,
- przewody solarne,
- konektory, ztacza,
- pompy ciepta

2. Wykonanie i uruchomienie w/w instalacji PV i PC z systemem zarzadzania energig i funkcja
dydaktyczna w oparciu o dokumentacje projektowa, nizej wymienione parametry techniczne
i zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferts.

3. Wykonanie niezbednych zmian do projektu budowlanego i wykonawczego.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim.

5. Wykonanie w imieniu Zamawiajacego przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej
operatora energetycznego oraz uruchomienie i odbiér instalacji zgodnie z zatwierdzonymi
warunkami przytaczenia instalacji wydanymi przez operatora energetycznego.

6. Monitoring instalacji — system informatyczny do monitorowania pracy obejmujacy
wizualizacja pracy systemu (zasade pracy instalacji), ilo$¢ wytworzonej energii elektrycznej i
ciepinej, ilo$¢ zredukowanej emisji CO,, profesjonalne stanowisko prezentacyjne (monitor,
klawiatura lub inny spos6b manipulowania) do wyswietlania wynikéw pracy instalacji PV i PC
zamontowane w wyznaczonym miejscu.

¢/ Cena wskazana w ofercie powinna by¢ liczonych do dwéch miejsc po przecinku i musi
obejmowaé wszystkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacjy zamowienia, facznie z
obowiazujacym podatkiem VAT. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w innej walucie niz
w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiajacy bedzie stosowat Sredni kurs w
NBP z dnia poprzedzajacego dziet oceny oferty. Jezeli ztoiono ofertg, ktérej wybor
prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia
towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
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podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

d/ Zamawiajacy w celu oceny czy oferta zawiera razgco niska cenge w stosunku do przedmiotu
zamOwienia moze zazada¢ od kazdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni
kalendarzowych szczegétowych wyjasnien dotyczacych zakresu oferty majacej wptyw na
wysoko$é oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek zamawiajgcego
wyjasnien, oferta Wykonawcy ostanie odrzucona.

e/ Harmonogram realizacji zamowienia: od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r.
3. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spetniania.

W postepowaniu mogg brac udziat Wykonawcy, ktérzy spetniajg tacznie nastepujgce warunki
udziatu w zamowieniu:

a/ Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spetnienie
warunku poprzez ztozenie oswiadczenia i przedstawienia kopii aktualnego dokumentu
rejestrowego wskazujace na wtasciwe dla dziatalnosci gospodarczej kody PKD 2007.

b/ Posiadajg wiedze i doswiadczenie do wykonania zamoéwienia. Warunek wiedzy
i doswiadczenia bedzie potwierdzony, jezeli wykonawca oswiadczy, ze w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy, to w tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o
mocy minimum 25 kWp wraz z pompami ciepta 0 mocy minimum 20 kW, wraz z podaniem
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zafgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze dane zamodwienie zostalo wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone. Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana wg
formuty: spetnia/nie spetnia na podstawie oswiadczenia w formie wykazu robét ztozonego
przez Wykonawce oraz przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw (np. poswiadczen,
protokotéw odbioru). W przypadku sktadania oferty wspdlnej, warunek opisany w ppkt. b
musi zostac spetniony, przez co najmniej jednego konsorcjanta.

¢/ Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamodwienia. Zamawiajacy uzna, ze wykonawca spetnia warunek dotyczacy 0s6b zdolnych do
wykonywania zamowienia, jezeli wykaze, ze dysponuje w ramach stosunku umowy o prace
z osobami, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia, posiadajace kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie niezbedne dla wykonania zamdwienia, tj. aktualne $wiadectwo
instalatora wydane przez Urzad Dozoru Technicznego, w szczegdinosci

1) kierownik robét elektrycznych - wymagane wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie:

e wyksztatcenie wyzsze techniczne;

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeri lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw prawa uprawniajgce do
petnienia funkcji kierownika robét przy wykonywaniu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia,
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e nie mniej niz 3-letnie do$wiadczenie jako kierownik budowy lub robét budowlanych,
w tym petnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robét, kierownika projektu
lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej inwestycji polegajacej na budowie
instalacji fotowoltaicznej 0o mocy co najmniej 30 kWp i pomp ciepta o mocy co
najmniej 20 kW.

2) kierownik robot budowlanych - wymagane wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im waine uprawnienia wydane na
podstawie wczeséniej obowiazujacych przepiséw prawa uprawniajgce do petnienia
funkcji kierownika robét przy wykonywaniu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia,

e nie mniej niz 3-letnie do$wiadczenie jako kierownik budowy lub robét budowlanych,
w tym petnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robét, kierownika projektu
lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej inwestycji polegajacej na budowie
instalacji fotowoltaicznej 0 mocy co najmniej 30 kWp i pomp ciepta o mocy co
najmniej 20 kW.

Osoby te muszg porozumiewaé si¢ komunikatywnie w jez. polskim lub taka komunikacja
zostanie zapewniona poprzez ttumacza towarzyszagcemu montazowi lub serwisowi w trakcie
prowadzenia prac wykonawczych .

Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana wg formuty: spetnia-nie spetnia na podstawie
oéwiadczenia ztozonego przez wykonawce w formie wykazu oséb zawierajacego informacje
dotyczace wyksztatcenia, posiadanych uprawnieri i doswiadczenia, spetniajagcych wymagania
Zamawiajacego. Wykonawca, w celu wykazania swojej zdolnosci do realizacji zamowienia nie
moze polegaé na zasobach podmiotéw trzecich. Zamawiajacy wymaga spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu wytgcznie przez Wykonawce.

d/ Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie
zamowienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana
wg formuly: spetnia-nie spetnia na podstawie o$wiadczenia ztozonego przez wykonawce oraz
w przypadku wybrania oferty do realizacji zfozenia dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego dotyczacych:

1) Zaéwiadczenie wiaéciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skifadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

W przypadku sktadania oferty wspélnej ww. zaswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow

sktadajacych oferte wspéing.

2) Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku sktadania oferty wspéinej ww. odpis skfada kazdy z wykonawcéw sktadajacych
oferte wspolna.

3) Kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
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sume ubezpieczenia nie nizszg niz 700.000,00 zt (stownie: siedemset tysiecy ztotych) wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek wymagalnych na dzien sktadania ofert.

W przypadku skfadania oferty wspoinej ww. dokumenty sktada jeden z wykonawcow
sktadajgcych oferte wspolna.

e/ Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczeg6lnych
elementéw sktadowych instalaciji:

- moduty fotowoltaiczne: nie mniej niz 12 lat, w tym gwarancja mechaniczna : 25 lat,

- falowniki: nie mniej niz 5 lat,

- konstrukcja nosna/montazowa instalacji: nie mniej niz 10 lat

Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana wg formuty: spetnia-nie spetnia na podstawie
oéwiadczenia ztozonego przez wykonawce i dokumentéw producenta elementéw instalacji.

f/ Przedstawia podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej, poprzez podanie
wszystkich parametréw wedtug kryteriow wymienionych w Tabeli nr 1 majac na uwadze, iz
Zamawiajacy wybierze do wykonania zaoferowana technologie fotowoltaiczng optymalng
pod wzgledem:
e rozwigzania technologicznego promujacego najlepsze oraz sprawdzone technologie;
e rozwiazania spetniajacego wymogi wynikajace z obowigzujacych norm oraz przepiséw
ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci PN-EN 61215-1:2017-01, prPN-prEN 61730-1E,
PN-EN 62716:2014-02.
Ponadto wykonawca winien ztozyé o$wiadczenie, iz oferowana przez niego instalacja spetnia
wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji
projektowej.
Wartosci podane w ww. Tabeli nr 1 nalezy traktowac jako wymagania — odpowiednio
minimalne lub maksymalne, ktérych nie spetnienie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.
Brak podania jakiegokolwiek z parametréw bedzie skutkowat odrzuceniem oferty. Ponadto
wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie, iz oferowana przez niego instalacja spetnia
wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji
projektowej. Brak ztozenia tego oswiadczenia bedzie skutkowat odrzuceniem oferty.

Tab. 1 Wymagane parametry instalacji PV i PC.

Budynek sportowo-
Wyszczegolnienie PV Jedn. Budynek Aall Wop - dm::ll:t':':g::(y’—w SD
Typ modutéw PV: Typ modutéw PV:
monokrystaliczne monokrystaliczne
1loé¢ Paneli fotowoltaicznych [szt.] Max 137 Max 81
Moc (1) panela fotowoltaicznego [Wpl] Min. 290 Min. 290
Moc wszystkich Paneli fotowoltaicznych [Moc (KWp] Min.39,73 Min.23,49
modutéw]:
Poziom strat na przewodach: [%] Max. 1,00% Max. 1,00%
Sprawnosc¢ na przewodach: [%] Min. 99,00% Min. 99,00%
Poziom strat invertera: [%] Max. 2,30% Max. 2,00%
Sprawnos¢ invertera: [%] Min. 97,70% Min. 98,00%
Poziom strat z uwagi na zacienienie, zabrudzenie: [%] Max. 0,20% Max. 0,20%
Uzysk energii [E rzeczywista]: [MWh] Min. 41,10 Min. 24,37
P Budynek sportowo-
Wyszczegolnienie PC Jedn. Budynek Auli WSD Z dukacpyjno-
administracyjny WSD
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Typ PC: modutowa, Typ PC: modutowa,
powietrzna powietrzna
Uzysk kWh/rok Min. 40 054,20 Min. 20 027,10
Zuzycie energii elektrycznej kWh/rok Max. 13 208,60 Max. 5 885,70
Moc kW Min. 29,30 Min. 23,49
Unikniete roczne CO, MG CO,/rok Min. 8,0108 Min. 4,00542

Pozostate minimalne wymagania dla PV:
1. Gwarancja producenta : liniowa na uzysk mocy: min. 25 lat z degresja mocy 0,69 %
rocznie.
2. Wymagane certyfikaty: IEC 61215; IEC 61730-1/-2; IEC 62716; IEC 61701, IEC 62804;
MCS 005; MCS 010
3. Ognioodpornos¢: klasa C

Pozostate minimalne wymagania dla PC:

1. Pompa ciepta 2-sprezarowa
2. Moc grzewcza przy A2W35 wg EN 14511 minimum 20 kW
3. Prad rozruchowy max 30 A

Uwaga dodatkowa:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej ani czesciowe;j.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby Wykonawca, w celu wykazania swojej zdolnosci do
realizacji zaméwienia polegat na zasobach podmiotéw trzecich. Zamawiajgcy wymaga
spetnienia warunkéw udziatu w niniejszym postepowaniu wytgcznie przez
Wykonawce.

3. Zamawiajagcy dopuszcza sktadanie przez Wykonawce ofert wspélnych jako
konsorcjum firm.

4. Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczegdlnych kryteriow oceny oferty.

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryteria i ich
znaczenie:

Ocena punktowa /

Nazwa kryterium waga kryterium

aga -609
Kryterium 1 wag %
Cena catkowita wykonania przedmiotu zamdwienia uwzgledniajaca 23 % vat
Kryterium 2 Waga - 15%
Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej — ilo$¢ wyprodukowanej
energii
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Kryterium 3 Max 5 pkt.
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

Kryterium 4
Okres gwarangcji Max 10 pkt.
e/ Kryterium 5
Deklaracja producent dutow fot ltaicznych, krycie koszté
jap centa modutéw fotowoltaicznych, na pokrycie kosztéw Max T0pkE.

zwigzanych z demontazem i wymiang, w przypadku defektu modutu w czasie
trwania gwarancji

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spetnienie danego kryterium oceny oferty.

e kryterium nr 1 - Cena catkowita: waga 60% (CC)

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:

Cmin ofert
£C= “B0 %X 100 = sovunsienesis pkt

Coferty X
CC - liczba punktéw dla badanej oferty w kryterium ,,cena catkowita”
Canin ofert - najnizsza zaoferowana cena (zt) sposréd wszystkich badanych ofert
Cotertyx - cena zaoferowana w ofercie badanej (zt)

e kryterium nr 2 - Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej — rozumianej jako
realna ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji PV rocznie: waga
15 % (PT)

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:

P min ofert
PT= - X35 % X 100 = sosssssnsnsssnnans pkt
P oferty x
PT - liczba punktéw dla badanej oferty w kryterium ,,ilos¢ wyprodukowanej energii”
Poiin ofet - najnizsza zaoferowana ilo$¢ wyprodukowanej energii rocznie (MWhe/rok) sposréd wszystkich

badanych ofert
Potertyx - ilo$¢ wyprodukowanej energii rocznie (MWhe/rok) zaoferowana w ofercie badanej

e Kryterium nr 3 - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji rozumianego jako czas na
usuniecie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgtoszenia awarii (CR)

1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii ponizej 120 godzin — 1 pkt
2. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii ponizej 96 godzin — 2 pkt
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii ponizej 72 godzin — 3 pkt
4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii ponizej 48 godzin — 4 pkt
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5. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii ponizej 24 godzin — 5 pkt

UWAGA:

Kryterium ,czas reakcji na awarie” oznacza czas liczony od momentu zgtoszenia
awarii przez Zamawiajgcego do momentu przybycia os6b wyznaczonych przez Wykonawce
do usunigcia awarii na miejsce wystapienia awarii oraz usuniecie awarii. Jezeli usuniecie
awarii wymagato bedzie dodatkowego czasu zwigzanego np. z wymiang wadliwego elementu
instalacji fotowoltaicznej, czas usuniecia awarii zostanie odpowiednio wydtuzony na
podstawie ustaleri miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, przy czym czas naprawy nie moze
by¢ dtuiszy niz 5 dni roboczych. Czas reakcji na awarie dotyczy wytgcznie okresu gwarancji.

MAKSYMALNY czas reakcji na awarie jaki dopuszcza Zamawiajgcy to 120 godzin. Jezeli
Wykonawca zaoferuje czas reakcji na awarie dtuzszy niz podano wyzej, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

MINIMALNY czas reakcji na awarie jaki Zamawiajgcy uznat za reainy to 24 godziny.

W przypadku podania przez Wykonawce krétszego niz podany wyzej czas reakcji na awarie,
do oceny ofert zostanie przyjety czas reakcji na awarie wynoszacy 24 godziny i taki zostanie
uwzgledniony w umowie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

e kryterium nr 4 — Okres gwarancji wykonania przedmiotu zamdwienia (OG)
Opis sposobu przyznawania punktacji :

1. Okres gwarancji wykonania 2 lata — 1 pkt
2. Okres gwarancji wykonania 3 lata - 4 pkt
3. Okres gwarancji wykonania 4 lata — 6 pkt
4. Okres gwarancji wykonania 5 lata — 8 pkt
5. Okres gwarancji wykonania 6 lat - 10 pkt

e kryterium nr 5 — Oswiadczenie producenta modutéw fotowoltaicznych o pokryciu
kosztow zwigzanych z demontazem i wymiang, w przypadku defektu modutu w
czasie trwania gwarancji (DP)

Maksymalna ilos¢ punktow, jakie moze uzyskac¢ oferta wynosi 10 punktow.

1. Pisemne oswiadczenie producenta na pokrycie kosztéw demontazu i wymiany modutéw fotowoitaicznych - 10 pkt.
2. Brak deklaracji producenta na pokrycie kosztow wymiany modutéw fotowoltaicznych - 0 pkt.

Wzér na obliczenie punktacji oceny oferty (POO):
POO=CC+PT+CR+0G +DP
Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom okreslonym w niniejszych Zapytaniu ofertowym i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty
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najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

6 . Termin skiadania ofert.

Oferte z dopiskiem: ,OFERTA - INSTALACIA PV + PC WSD KOSZALIN - SZACOWANIE
ZAMOWENIA ” nalezy zfozy¢ w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia nastepnego od
daty ogtoszenia zapytania ofertowego - w formie papierowej w siedzibie Zamawiajgcego
(pod adresem: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin) lub osoby odpowiedzialnej za
opracowanie dokumentacji zamowienia (pod adresem: ul. Flaminga 5/4; 71-698 Szczecin)
albo przestaé pocztg elektroniczng na adres: wsd@europrojekty.com.

Termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia nastepnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego tj. od dnia 27 marca 2018 r. i koniczy sie z uptywem ostatniego dnia tj. 03
kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

Termin zwigzania oferta: 60 dni.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotéw powigzanych).

W celu unikniecia konfliktu interesow zamodwienie udzielane przez beneficjenta nie
bedacego podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
(Pzp) zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie moga by¢ udzielane podmiotom powigzanym z nim
osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne
powigzania miedzy beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcy,
polegajgce w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspolnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia ztozonego przez
wykonawce.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferty ztozone po terminie nie beda brane pod uwage.

8. Okreslenie warunkéw zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia, o ile przewiduje sie mozliwos¢ zmiany takiej umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy Wykonawca w stosunku do tresci
niniejszego zapytania ofertowego oraz ztozonej oferty, wytacznie:
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1) w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) w przypadku zaistnienia okolicznosci spowodowanych czynnikami zewngtrznymi, np.
sita wyzsza, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogace uniemozliwi¢ dostawe oraz
inne okolicznosci zewnetrzne mogace mie¢ wptyw na realizacje postanowiern umowy.

9. Wykaz dokumentéw oraz oswiadczer niezbednych do zlozenia wraz z oferta.

Zamawiajacy wymaga ztozenia o$wiadczen zgodnych ze wskazaniami okreslonymi w pkt 3
ust. a, bcd, e, f oraz pkt. 7.

10. Pozostate informacje

a/ Oferty niespetniajgce ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w Zapytaniu Ofertowym,
zostang odrzucone z procedury ich oceny.

b/ Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

¢/ Oferta musi by¢ podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

WYZSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
DIECEZJI KOSZALINSKO-KOLOBRZESKIE]
ul. Seminaryjna 2, /3-817 Koszalin
tel. (94) 345 90 : v (94 345 90 21
REGON 04003525 M:1P 669-18-86-876
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